




























































































INC. 01/05

ÁGUA PRESSURIZADA - 2A

INFORMATIVO
EXTINTOR 
IT-21/2018

ILUMINAÇÃO DE
EMERGENCIA

SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

BRIGADA DE
INCÊNDIO

OBEDECERÁ A IT Nº 18/2018 - D.E. 63.911/2018

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2018

CONFORME INSTRUIÇÃO TÉCNICA DE Nº17/2018

PÓ QUIMICO SECO BC - 20 BC

AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

GRUPO DESCRIÇÃOOCUPAÇÃO DIVISÃO EXEMPLOS

H HOSPITAL H-3 POSTO DE SAÚDE

TIPO BLOCOS AUTONOMOS/CENTRAL DE ILUMINAÇÃO 

SAÍDA DE 
EMERGENCIA

CONFORME A IT Nº 11/2018 - D.E. 63.911/2018

HOSPITAL

CO2 6KG BC - 20 BC

CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2018

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2DIVISÃODESCRIÇÃOOCUPAÇÃO / USO

300 MJ/m²H
ACABAMENTO

HOSPITAL (POSTO DE SAÚDE) H-3

QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

CARGA DE INCÊNDIO POR MJ/M²RISCO 

300 MJ/m²H-3

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

CLASSE lPISO

PAREDE

REVESTIMENTO ( IT10/2018)

TETO E FORRO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

CLASSE l

ISENTA DAS CONDIÇÕES CONFORME IT 08/2018

PROJETO E EXECUÇÃO CONFORME DECRETO ESTADUAL 63.911/2018

CLASSE l

BASE DE DADOS FORNECIDOS PELAS ITS DO ESTADO DE SP.
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